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EVENTO  : Desconexión de la línea L-2251 

    (Aguaytía – Tingo María) de 220 kV 

FECHA  : 27.09.2012 

HORA  : 18:33 h 

ANOMALÍA  : Activación inadecuada de la 

    función SOTF 

1 

INFORME TÉCNICO 

COES/D/DO/SEV/IT-173-2011 
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Vizcarra 

220 kV 

Aguaytía 

Tingo María 

138 kV 

G1 G1 

138 kV 

22,9 kV 

174 km 

L-2252 

73 km 

L-2251 

30 MVar 

50 MVA 50 MVA 

60 MVar 

133 MW 

34,4 MW 

167,4 MW 

Configuración: 

Activación inadecuada de la función SOTF 



18/01/2015 

2 

3 

Vizcarra 

220 kV 

Aguaytía 
Tingo María 

138 kV 

G1 G1 

138 kV 

22,9 kV 

Ubicación de la falla:  Línea L-2251. 

 

Tipo de falla: Falla monofásica en la fase “T”. 

 

Señalizaciones: Disparo monofásico fase “T” en Zona 1 

(ambos extremos) Recierre monofásico. 

  Disparo SOTF. 

  Disparo trifásico. 

 

30 MVar 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Configuración: 
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Trigger
27/09/2011

06:33:53 p.m..812

P* Q*

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Q*/Var

-5.000e+007

-2.500e+007

0.000e+000

2.500e+007

P*/MW

-200

-100

0

100

LINE1_A_IL1 LINE1_A_IL2 LINE1_A_IL3

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

I/kA

-1.0

0.0

1.0

LINE1_A_IN

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

LINE1_A_IN/kA

-1.0

-0.5

0.0

0.5

LINE1_UL1 LINE1_UL2 LINE1_UL3

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

U/kV

-200

-100

0

100

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

SOTF-TRIP
ZM01-TRIP

Apertura monofásica fase "T" de la 
L-2251 en la S.E. Tingo María. 

Tiempo muerto del recierre 

Recierre monofásica de fase "T" de 
la L-2251 en la S.E. Tingo María 

Desconexión trifásica de la L-2251 S.E. Tingo María 

Registro oscilográfico del relé REL670 PL1 de la línea L-2251 en la S.E. Tingo María. 

Comportamiento Dinámico 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Registro oscilográfico de la S.E. Tingo María: 
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Trigger
27/09/2011

06:33:55 p.m..122

P* Q*

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Q*/Var

-2.000e+007

-1.000e+007

0.000e+000

1.000e+007

2.000e+007

P*/MW

-100

0

100

LINE1_A_IN

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

LINE1_A_IN/kA

-2

-1

0

1

LINE1_A_IL1 LINE1_A_IL2 LINE1_A_IL3

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

I/kA

-2

-1

0

1

LINE1_UL1 LINE1_UL2 LINE1_UL3

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

U/kV

-200

-100

0

100

t/s
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

SOTF-TRIP
ZM01-START

ZM01-TRIP

Apertura monofásica fase "T" de la 
L-2251 en la S.E. Aguaytía. 

Tiempo muerto del recierre 

Recierre monofásica de fase "T" 
de la L-2251 en la S.E. Aguaytía 

Recierre monofásica de fase "T" de 
la L-2251 en la S.E. Tingo María. 

Registro oscilográfico del relé REL670 PL1 de la línea L-2251 en la S.E. Aguaytía. 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Registro oscilográfico de la S.E. Aguaytía: 

MW 

Pm =133 MW 

Potencia Eléctrica (Pe) 

antes de falla 

Potencia Eléctrica (Pe) durante 

el tiempo muerto de recierre 

Pe  = 220 MW 

Pe  = 79 MW 

Pe  = 144 MW 1º 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º : Antes de la falla. 

2º : Desconexión monofásica de la línea . 

3º : Instante antes del ciclo de recierre de la línea. 

4º : Instante después del ciclo de recierre de la línea. 
 

Nota: La potencia mecánica considerada en la grafica es la 
diferencia de la potencia mecánica de los grupos de la C.T. 

Aguaytía menos la carga de la S.E. Aguaytía. 

δ 
δ0 180º 

 

Comportamiento dinámico 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Comportamiento Potencia - Ángulo: 
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Corriente sin componente DC en el instante del recierre monofásico de la fase “T”  

(Registro oscilográfico del relé REL670 PL1 de la línea L-2251 en la S.E. Tingo María ). 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Corrientes después del recierre: 

Lógica de la función SOTF del relé ABB REL670 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Lógica: 
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Esquema implementada en los relés ABB REL670 de la L-2251 (año 2009) 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Configuración de la lógica: 

10 

CT-AF: Evaluar y modificar el esquema actual implementado en la línea L-2251 (Tingo María – Aguaytía) de 

220 kV para evitar una actuación inadecuada como la registrada en el evento, en el presente ítem se 

presenta un esquema típico para la función SOTF. 
 

La función de SOTF solo debe ser condicionada para un cierre trifásico de los interruptores, se debe evitar que exista la 

posibilidad de activarse después de un ciclo de recierre monofásico. La lógica de cierre en falla recomendada se muestra 

la Figura 5, esta debe ser condicionada con la posición de los tres polos abiertos (3PA) ó por el comando de cierre 

manual del interruptor (CM) y debe ser activado por el arranque de la zona 2 (Arr. Z2) ó una función de sobrecorriente 

(I>). 

  

Después del cierre del interruptor la variable (3PA) debe tener un retardo de 1 segundo, con el objetivo de realizar 

disparo rápido y trifásico para una falla durante este periodo. 

Recomendación CT-AF 

Activación inadecuada de la función SOTF 

Esquema recomendado: 


